
PREFEITURA DE
é VALINHOS

Ofício nº 1050/2020-DTL/GP/P

 
Valinhos, em 11 de agosto de 2020.

Ref.: Requerimento nº 1235/20-CMV

Vereador Edson Secafim
Processo administrativo nº 11.600/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra

epigrafado, de autoria do Vereador Edson Secafim, consultada a área competente

da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos

formulados, como seguem:

1. Requer informação e cópia dos laudos da Sabesp de 2020 referente ao
tratamento de esgoto do Bairro São Sento do Recreio.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo

Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os

questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha

elevada consideração e já patenteado respeito. I

ORESTES PREVITALE JUNIOR

Prefeito Municipa

 
Anexo: 21 folhas

  
A
'Sua Excelência, a senhora
“DALVA DIAS DA SILVA BERTO

“Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos (VKCIvkc) 
PAÇO MUNICIPAL — PALÁCIO INDEPENDÊNCIA- Rua Antonio Carlos, 301 — Centro - Valinhos — SP — CEP: 13270-005

Fone: (19) 3849-8000 — e-mail: imprensaQOvalinhos.sp.gov.br- Home Page: www.valinhos.sp.gov.br
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DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

AUTARQUIAMUNICIPAL 
Valinhos, 10 de agosto de 2020.

OFÍCIO Nº 166/2020- PRES.

Ref.: CI. nº 1328/2020-DTL/GP

Assunto: Requerimento nº 1235/2020- VereadorEdson Secafim

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à

solicitação formulada na CL em referência, prestar as informações alusivas ao

questionamento formulado pelo Nobre Edil, conforme seguem:

Seguem em anexo, relatórios de ensaios do esgoto brutoe efluente tratado da ETE

São Bento do Recreio. Cabe salientar que o DAEV não possui laudo da SABESP.

Aproveitamos para informar que a Estação de Tratamento de Esgotos vem

recebendo carga orgânica muito acima dos padrões normais. Sendo assim, a Autarquia já

iniciou a fiscalização no loteamento São Bento do Recreio, para encontrar e sanar os

possíveis lançamentos irregulares nas redes coletoras de esgotos.

O DAEV já iniciou o projeto e processo licitatório para construção de rede para

lançamento do efluente da Estação, após a última lagoa do Clube de Campo Valinhos.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar

nossos protestos de consideraçãoe apreço, épm os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Engº RICARDO ROGÉRIO GARDIN
Presidente

ho Ilmo. Sr.

VANDERLEY BERTELI MARIO

Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Prefeitura Municipat de Valinhos

NESTA
RUA OROZIMBOMAIA, 1054 — VILASÔNIA - CEP: 13.274-000- VALINHOS—SP - CNP: 446352330000136- www.daev.org.br
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Análises Ambientais   
Relatório de Ensaio Nº: 53722.2020.A- V.0 

01. Dados Contratação:  Solicitante:

Razão Social: Departamentode Águas e esgoto de Valinhos

CNPJ/CPF: 44.635.233/0001-36 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Orozimbo Maia,1054 ESQ.ESTR JEQUITIBA Vila Sonia - Valinhos/SPCEP: 13274000
Proposta Comercial: 700.2020.V0

Contato: Luciana Andrade E-mail: lucianaandradegodaev.org.br Fone: (19) 2122-4469  
02, Dados da Amostragem:

Descrição Ponto Coleta: — - ETE São Bento do Recreio (Semanal) - Efluente Bruto - DBO e DOO

EndereçoAmostragem: Rua Itatiaia,S/N, Jardim São Bento do Recreio - Valinhos/SPCEP: 13278000

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante,
Vento fraco, Temp Ambiente: 24.00ºC, Temp Transporte: 3.00º€,

Origem Amostra: Efluente Bruto

CondiçõesAmbientais:

Característica da Amostra: Simples

Data de Amostragem: 30/06/2020 09:07:00 Responsável pela Amostragem: Coletor Ecosystem

fas Dados de Controle da Amostra:

   
 

Data Recebimento: 30/06/2020 18:00:00

Responsávelpela Conferência: Aline Dias Data da Conferência: 06/07/2020 14:22:19

Responsávelpela Liberação: Kátia Bergamini Data Liberação: 06/07/2020

04. Resultados:

Parâmetros Resultados Un Trab Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Inorgânicos
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias) 354,07 mg/L mg/L 0,13 01/07/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 1.070,00 mg/L mg/L 10,00 01/07/2020  
05. Referências Metodológicas: 

 

Parâmetros Metodologia
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias), SMWW, 222 Edição, Método 5210 B

Demanda Química de Oxigênio (DQO), SMWW, 222 Edição, Método 5220 D 
Referência(s) Normativa(s): - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater22nd Edition - Method 5210 B

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5220 D

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
Legenda

Un Trab - Unidade de trabalho, é a unidade da legislação. UN - Unidade do ensaio. 
 [informaçõesGerais: 

* Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
* Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de
Confidencialidade.
* Se o procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP SGQ 07.03 -

Amostragem e POP COL 002 - Plano de Amostragem.
* Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODO MEIOAMBIENTE LTDA
Rua Dom Pedra, 458 Jd. Brasil-Campinas-SP— CEP 13073-003- PABX. (19) 3743-6173 - CNPJ:02.067.845/0001-74

 



Ecosystem Preservaçãodo Meio Ambiente Ltda. .

* Conforme NIT-DICLA-057, quando a amostragem é realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como
retebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar avalidade
dos resultados,

* CONAMA 357/05: Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o
período de um ano, com frequência bimestral, Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o
período de um ano, com periodicidade bimestral, Local e data de realização das análises:

 

* O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada
parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo
analítico (coleta e análise) é de responsabilidade do laboratório. Quando a coleta é de responsabilidade do
interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das
amostras e a continuidadedo processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição
para serem solicitadasa qualquer momento pelo interessado, Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição
as informaçõessão transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: (Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda - Rua Dom Pedro |, 458 - Jardim
Brasil - Campinas - SP - CEP: 13073-003).

[instruções para a verificaçãode autenticidade de documentos
  

1º - Acesse a página ecosystem.ultralims.com.br/cliente
2º - Clique na opção "Validar Laudo"
º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade
º - Clique em Validar

Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao ambiente cliente, favor entrar em contato com o departamento
contercial
Esté relatório foi conferidoe liberado eletronicamente por:
04,N.A, Regra de Decisão

* A incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é

considerada para a regra de decisão de declaração de conformidadee interpretações e opiniões, uma vez que os
valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido
como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja
inerente à norma especificada. As interpretações e opiniões não fazem parte do escopo de acreditação do
laboratório.

 
 

  
tos t—

Márcio Alves de Mello
CRQ: 004208417

Químico - ResponsávelTécnico

Código de Verificação: 00087011091502900202000000

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODO MEIOAMBIENTELTDA 



 
* Ecosystem

Análises Ambientais   
Relatório de Ensaio Nº: 53723.2020.A- V.0

01. Dados Contratação:  Solicitante:

Razão Social: Departamentode Águas e esgoto de Valinhos

CNPJ/CPF: 44.635.233/0001-36 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Itatiaia,S/N Jardim São Bento do Recreio - Valinhos/SPCEP: 13278000
Proposta Comercial: 700.2020.V0

Contato: Luciana Andrade E-mail: luciana.andradegdaev.org.br Fone: (19) 2122-4469  
02. Dados da Amostragem: 
Descrição Ponto Coleta:  - ETE São Bento do Recreio (Semanal) - Efluente Tratado - DBO, DQO, OG e Mat. Sedimentáveis

CondiçõesAmbientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante,
Vento fraco, Temp Ambiente: 24.00ºC, Temp Transporte: 3.00ºC,

Matriz e Origem Amostra: Efluente Sanitário - Efluente Tratado

Característica da Amostra: Simples

Data de Amostragem: 30/06/2020 09:15:00 Responsávelpela Amostragem: Coletor Ecosystem[ptee
03. Dados de Controle da Amostra:[eie]    

  

Data Recebimento: 30/06/2020 18:00:00

Responsávelpela Conferência: Maria Camargo Data da Conferência: 09/07/2020 11:21:29

Responsável pela Liberação: Kátia Bergamini Data Liberação: 09/07/2020

I 04. Resultados:

Parâmetros Resultados Un Trab Do18 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Fisico-Químico
Redução de DBO 74,2 % > 80,000000 % por Al - 09/07/2020

Inorgânicos - Óleos e Graxas Totais

Óleos e Graxas Totais <5,00 mg/L até 100,00 mg/L 5,00 02/07/2020

Inorgânicos
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias) 91,15 mg/L até 60,00 mg/L 0,13 01/07/2020

Demanda Química de Ixigênio (DQO) 270,00 mg/L NA mg/L 10,00 01/07/2020

Materiais Sedimentáveis 40,0 mL/L até 1,000000 mg/L 0,1 01/07/2020

05. Referências Metodológicas:

Parâmetros Metodologia |

Óleos e Graxas Totais, SMWW 222 Edição Método 5520 D/E

Materiais Sedimentáveis, SMWW, 222 Edição, Método 2540 F

Gasiçdo de DBO, Dermianda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 SMWW, 22º Edição, Método 5210 B

Demanda Química de Oxigênio (DQO), SMWW, 22º Edição, Método 5220 D 
As opiniões e interpretaçõesexpressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
interpretaçõese Opiniões:Os parâmetros avaliados Redução de DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias), Materiais
Sedimentáveis, apresentaram-seem DESACORDO com os valores estabelecidos em Decreto nº 8,468 de 08 de Setembro de 1976 -

Artigo 18,

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Decreto nº 8.468 de 08 de Setembro de 1976

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODO MEIO AMBIENTELTDA
Rua Com Pedro|, 458 Id. Brasil- Campinas-SP— CEP 13073-003-PABX. (19) 3743-6173 - CNPJ: 02.067.846/0001-74



Ecosystem
Análises Ambientais   

Relatório de Ensaio Nº: 55815.2020.A-V.0
01, Dados Contratação: Solicitante:

Razão Social: Departamento de Águas e esgoto de Valinhos

CNPJ/CPF: 44.635.233/0001-36 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Orozimbo Maia,1054 ESQ.ESTR.JEQUITIBA Vila Sonia - Valinhos/SPCEP: 13274000

Proposta Comercial: 700.2020.V0

Contato: Luciana Andrade E-mail: luciana.andradedaev.org.br Fone: (19) 2122-4469  
02. Dados da Amostragem:

Descrição Ponto Coleta: | - ETE São Bento do Recreio - Efluente Tratado - Mensal

Endereço Amostragem: Rua Itatiaia,S/N, Jardim São Bento do Recreio - Valinhos/SP CEP: 13278000

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante,
Condições Ambientais: vento ausente, Temp Ambiente: 20.00ºC, Temp Transporte: 5.00º€,

CoordenadasGPS: Latitude: 22853'0.7"S Longitude: 47º4'5.3"W

Origem Amostra: Efiuente Tratado

Característicada Amostra: Simples

Data de Amostragem: 07/07/2020 09:20:00 Responsável pela Amostragem: Maicon Zamoro

03. Dados de Controleda Amostra:

Data Recebimento: 07/07/2020 18:30:00

Responsável pela Conferência: thayrine.oliveira Data da Conferência: 18/07/2020 10:42:41

Responsável pela Liberação: thayrine.oliveira Data Liberação: 18/07/2020  
04, Resultados:LIL ecremetee em

Decreto nº 8.468

  

Parâmetros Resultados Un Trab Artigo 18 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Bacteriológico
Coliformes Termotolerantes(Fecais) 5,5x10*º NMP/100mL N.A NMP/100mL 1,10 08/07/2020

Fisico-Químico
Redução de DBO 86,1 % > 80,000000 % por Al - 14/07/2020

Cromatografia de Íons |

Fluoreto 0,43 mg/L| até 10,00 mg/L 0,07 08/07/2020

Inorgânicos - Cromo Hexavalente

Cromo Hexavalente <0,05 mg/L| até 0,10 mg/L 0,05 14/07/2020
Inorgânicos - Fenol

Fenol (Substâncias que Reagem com 4 <0,002 mg NA mg 0,002 10/07/2020
aminoantipirina)

Inorgânicos - Amônia

Nitrogênio Amoniaczal 68,40 mg/L NA mg/L 0,04 14/07/2020

Inorgânicos - Nitrogênio Total Kjehdal

Nitrogênio Total Kjeldahl 57,90 mg/L NA mg/L 0,20 08/07/2020
Inorgânicos - Óleos e Graxas Totais

Óleos e Graxas Totais <5,;00 mg/l| até 100,00 mg/L 5,00 08/07/2020
Inorgânicos - Sólidos Suspensos Fixos

Sólidos SuspensosFixos <20,8 mg/L N.A mg/L 20,8 08/07/2020
inorgânicos - Sólidos SuspensosTotais

Sólidos SuspensosTotais 38,0 mg/L NA mg/L 20,8 08/07/2020

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODOMEIOAMBIENTE LTDA
Rua Dom Pedro |, 458 Jd. Brasil - Campinas-SP— CEP 13073-003- PABX. (19) 3743-6173- CNPJ: 02.067.846/0001-74

Versão:v.03 - Amostra: 55815.2020 - Data Emissão:18/07/2020 - Página:1/4



Relatório N.:55815.2020.A-V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0248
Decreto nº 8.468
 

Parâmetros Resultados Un Trab Artigo 18 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Inorgânicos - Sólidos SuspensosVoláteis

Sólidos SuspensosVoláteis 22,0 mg NA mg/L 20,8 08/07/2020
Inorgânicos - Cianeto Total

CianetoTotal <0,004 mg/L até 0,200 mg/L 0,004 10/07/2020

Inorgânicos

Dean Bioquímica de Oxigênio (DBO 48,79 mg/L até 60,00 mg/L 0,13 08/07/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 149,00 mg NA mg/L 10,00 08/07/2020

Materiais Sedimentáveis <0,1 mLL até 1,000000 mg/L 01 08/07/2020

pH (Ensaio de Campo) 6,76 UpH de 5,00 a 9,00 UphH 2,00 07/07/2020

Temperatura Amostra 20,30 € até 40,00 ºC 1,00 07/07/2020

Metais

Arsênio <0,006 mgil até 0,200 mg/L 0,006 10/07/2020

Bário 0,093 mg/L até 5,000 mg/L 0,001 10/07/2020

Boro <0,2 mgiL  até5,0 mg/L 0,2 10/07/2020

Cádmio <0,0005 mg/L| até 0,2000 mg/L 0,0005 10/07/2020

Chumbo 0,0037 mg/L| até 0,5000 mg/L 0,0020 10/07/2020

Cobre 0,008 mg/L| até 1,000 mg/L 0,002 10/07/2020

Cromo 0,0059 mg/l. até 5,0000 mg/L 0,0010 10/07/2020

Estanho <0,02 mgt| até 4,00 mg/L 0,02 10/07/2020

Ferro Dissolvido <0,010 mg/L| até 15,000 mg/L 0,010 10/07/2020

Fósforo 2,99 mg/l NA mg/L 0,02 10/07/2020

Manganês Dissolvido <0,005 mg/L| até 1,000 mg/L 0,005 10/07/2020

Mercúrio <0,0002 mg/L| até 0,0100 mg/L 0,0002 10/07/2020

Níquel <0,0050 mg/L até 2,0000 mg/L 0.0050 10/07/2020

Prata <0,005 mg/L| até 0,020 mg/L 0,005 10/07/2020

Selênio <0,008 mg/l| até 0,020 mg/L 0,008 10/07/2020
Zinco 0,059 mg/L até 5,000 mg/L 0,010 10/07/2020  
05. Referências Metodológicas:ELLEaee eee tt mm]

Parâmetros Metodologia
NitrogênioTotal Kjeldahl, POP TEC FQ-050 - Rev 04,16

pH (Ensaio de Campo) SMEWW 222 Edição - 4500H+

Cianeto Total SMEWW, 222 Edição, Método 4500CN C-E

Óleos e Graxas Totais, SMWW 222 Edição Método 5520 D/E

Sólidos Suspensos Fixos, Sólidos SuspensosTotais, Sólidos à Edicã :
SuspensosVoláteis, SMWW, 222 Edição, Método 2540 B/C/D/E/G

Materiais Sedimentáveis, SMWW, 222 Edição, Método 2540 F

TemperaturaAmostra SMWW, 222 Edição, Método 2550 B

Cromo Hexavalente SMWW, 222 Edição, Método 3500-Cr B

NitrogênioAmoniacal, SMWW, 222 Edição, Método 4500- NH3 B/F

dação de DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 SMWW, 222 Edição, Método 5210 B

Demanda Química de Oxigênio (DQO), SMWW, 222 Edição, Método 5220 D

Fenol (Substâncias que Reagem com 4 aminoantipirina), SMWW, 222 Edição, Método 5530 C

Coliformes Termotolerantes (Fecais) SMWW, 222 EdiçãoMétodo 9221 B, Ce E

Arsênio, Bário, Borc., Cádmio , Chumbo , Cobre, Cromo, Estanho
, Ferro Dissolvido, Fósforo, Manganês Dissolvido, Mercúrio, USEPA Method 200.7 - Rev 4.4
Níquel , Prata, Selênio , Zinco,

Fluoreto USEPA Method 300.1 - Rev 1.0   
As opiniões e interpretaçõesexpressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados apresentaram-seem ACORDO com os valores estabelecidospara o artigo 18

do Decreto nº 8.468 de 8 de setembro de 1976.

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODOMEIO AMBIENTE LTDA
Rua Dom Pedro |, 458 Jd. Brasil- Campinas-SP— CEP 13073-003- PABX. (19) 3743-6173- CNP):02.067.846/0001-74

Versão:v.03 - Amostra: 55815.2020 - Data Emissão:18/07/2020 - Página:2/4



Relatório N.:55815.2020.A-V.0- Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNTNBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0248
Legislação: Valores de referência estabelecidosconforme Decreto nº 8.468 de 08 de Setembro de 1976

Referência(s) Normativa(s): - POP TEC FQ-050 - Rev. 04.16
- Standard Methods “or the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 2540 B/C/D/E/G

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 2540 F

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 2550 8

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 3500-Cr B

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 4500- NH3 B/F

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 4500CN C-E

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5210 B

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5220 D

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5520 D/E

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5530 C

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 9221 B, Ce E

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 4500H+
- United States EnvironmentalProtection Agency, Method 200.7 - Rev 4.4
- United States EnvironmentalProtectionAgency, Method 300.1 - Rev 1.0

Relatório de Ensaios tipo A - Ensalos Acreditados conformeABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 
 
06. Informações Importantes:

Ensaio(s)de pH (Ensaio de Campo),TemperaturaAmostra, executado(s) in loco
Legenda

  
% por Al - Percentual por Al, mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, ºC - Graus Celsius,
Un Trab - Unidade de trabalho, é a unidade da legislação. UN - Unidade do ensaio. 
informaçõesGerais:

   
* Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
* Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de
Confidencialidade.
* Se o procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP SGQ 07.03 -

Amostrageme POP COL 002 - Plano de Amostragem.
* Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da
Ecosystem Preservaçãodo Meio Ambiente Ltda.
* Conforme NIT-DICLA-057, quando a amostragem é realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como
recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade
dos resultados.

* CONAMA 357/05: Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000
coliformes termotolerantespor 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o
período de um ano, com frequência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o
período de um ano, com periodicidade bimestral, 
  

Local e data de realização das análises: 
* O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada
parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo
ahalítico (coleta e análise) é de responsabilidade do laboratório. Quando a coleta é de responsabilidade do
interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das
amostras e a continuidade do processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição
para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado, Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição
as informaçõessão transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: (Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda - Rua Dom Pedro |, 458 - Jardim
Brasil - Campinas - SP - CEP: 13073-003).

Instruções para a verificação de autenticidade de documentos
 
   

- Acesse a página ecosystem.ultralims.com.br/cliente
º - Clique na opção "Validar Laudo”
º - Digite o número da Amostra juntamentecom os últimos 6 dígitos de autenticidade
º - Clique em Validar
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Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao amblente cliente, favor entrar em contato com o departamento
comercial
Este relatório foi conferido e liberado eletronicamente por:
04.N.A. Regra de Decisão

* A incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é
considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os
valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido
como valor comparativopara a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja
inerente à norma especificada. As interpretações e opiniões não fazem parte do escopo de acreditação do
laboratório.

Nai

Márcio Alves de Mello
CRQ: 004208417

Químico - Responsável Técnico

 
 

  
Gabrielle Scappini
CREA 5062852108

CRQ 04453270
Membro da Conselho Deliberativo

Código de Verificação: 00087011091523830202000000
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Ecosystem
Análises Ambientais /) 

Relatório de Ensaio Nº: 55814.2020.A- V.0 
01, Dados Contratação: Solicitante:

Razão Social: Departamento de Águas e esgoto de Valinhos

CNPJ/CPF: 44.635.233/0001-36 Inscrição Estadual; ISENTO

Endereço: Rua Orozimbo Maia,1054 ESQ.ESTR.JEQUITIBA Vila Sonia - Valinhos/SP CEP: 13274000
Proposta Comercial: 700.2020.V0

Contato: Luciana Andrade E-mail: luciana.andradeQdaev.org.br Fone: (19) 2122-4469  
02. Dados da Amostragem:

Descrição Ponto Coleta: - ETE São Bento do Recreio- Efluente Bruto - Mensal

EndereçoAmostragem: Rua Itatiaia,S/N, Jardim São Bento do Recreio - Valinhos/SP CEP: 13278000

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante,
Vento ausente, Temp Ambiente: 20.00ºC, Temp Transporte: 5.00ºC,

Coordenadas GPS: Latitude: 22253'0.6"S Longitude: 4724'5.2'W

Origem Amostra: Efluente Bruto

CondiçõesAmbientais:

Característica da Amostra: Simples

Data de Amostragem: 07/07/2020 09:27:00 Responsável pela Amostragem: Maicon Zamoro"DDD [WESe]
03. Dados de Controleda Amostra:

D 07/07/2020 18:30:00ata Recebimento:

Responsável pela Conferência: thayrine.oliveira Data da Conferência: 18/07/2020 10:42:43

Responsável pela Liberação: thayrine,oliveira Data Liberação: 18/07/2020  
04. Resultados:

  

Parâmetros Resultados Un Trab Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Bacteriológico
Coliformes Termotolerantes (Fecais) 4,1x10” NMP/200mL NMP/100mL 7,10 08/07/2020

Cromatografia de Íons |

Fluoreto 0,37 mg/L mg/L 0,07 08/07/2020
Inorgânicos - Cromo Hexavalente

Cromo Hexavalente <0,05 mg/l mg/L 0,05 14/07/2020
Inorgânicos - Fenol

Fenol (Substâncias que Reagem com 4 aminoantipirina) 1,111 mg/L mg/L 0,002 10/07/2020

Inorgânicos - Amônia

NitrogênioAmoniacal 194,00 mg/L mg/L 0,04 14/07/2020

Inorgânicos - Nitrogênio Total Kjehdal

Nitrogênio Total Kjeldahl 194,00 mg/L mg/L 0,20 08/07/2020
Inorgânicos - Óleos e Graxas Totais

Óleos e Graxas Totais 10,60 mg/L mg/L 5,00 08/07/2020

Inorgânicos - Sólidos Suspensos Fixos

Sólidos Suspensos Fixos <20,8 mg/L mg/L. 20,8 08/07/2020
Inorgânicos - Sólidos SuspensosTotais

Sólidos SuspensosTotais 168,0 mg/L mg/L 20,8 08/07/2020
Inorgânicos - Sólidos Suspensos Voláteis

Sólidos SuspensosVoláteis 1.680,0 mg/L mg/L 20,8 08/07/2020
tnorgânicos - Cianeto Total

Cianeto Total <0,004 mg/L mg/L 0,004 10/07/2020
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Relatório N.:55814.2020.A-V.0 - Lab.de Ensaio acreditadopela Cgcre, ABNTNBR ISO/IEC 17025:2005sob CRE 0248 
Parâmetros Resultados Un Trab Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

inorgânicos
Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO5 dias) 352,91 mg/L mg/L 0,13 08/07/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 1.006,00 mg/L mg/L 10,00 08/07/2020

Materiais Sedimentáveis <0, mL/L mL 0,1 08/07/2020

pH (Ensaio de Campo) 7,96 U pH UpH 2,00 07/07/2020

Temperatura Amostra 19,10 ºC € 1,00 07/07/2020
Metais

Arsênio <0,006 mg/L mg/L 0,006 10/07/2020

Bário 0,197 mg/L mg/L 0,001 10/07/2020

Boro <0,2 mg/L mg/L 0,2 10/07/2020

Cádmio <0,0005 mg/L mg/L 0,0005 10/07/2020

Chumbo 0,0032 mg/L mg/L 0,0020 10/07/2020

Cobre 0,022 mg/L mg/L 0,002 10/07/2020

Cromo 0,0036 mg/L mg/L 0,0010 10/07/2020

Estanho <0,02 mg/L mg/L 0,02 10/07/2020

Ferro Dissolvido <0,010 mg/L mg/L 0,010 10/07/2020

Fósforo 16,15 mg/L mg/L 0,02 10/07/2020

Manganês Dissolvido <0,005 mg/L mg/L 0,005 10/07/2020

Mercúrio <0,0002 mg/L mg/L 0,0002 10/07/2020

Níquel <0,0050 mg/L mg/L 0,0050 10/07/2020

Prata 0,010 mg/L mg/L 0,005 10/07/2020

Selênio <0,008 mg/L mg/L 0,008 10/07/2020
Zinco 0,128 mg/L mg/L 0,010 10/07/2020  
05. Referências Metodológicas:p= al

Parâmetros Metodologia
Nitrogênio Total Kjeldahl, POP TEC FQ-050 - Rev 04.16

pH (Ensaio de Campo) SMEWW 222 Edição - 4500H+

Cianeto Total SMEWW, 222 Edição, Método 4500CN C-E

Óleos e Graxas Totais, SMWW 222 Edição Método 5520 D/E

Sólidos Suspensos Fixos, Sólidos Suspensos Totais, Sólidos
SuspensosVoláteis, SMWW, 22º Edição, Método 2540 B/C/D/E/G

  

Materiais Sedimentáveis, SMWW, 222 Edição, Método 2540 F

TemperaturaAmostra SMWW, 222 Edição, Método 2550 B

Cromo Hexavalente SMWW, 222 Edição, Método 3500-Cr B

NitrogênioAmoniacal, SMWW, 222 Edição, Método 4500- NH3 B/F

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias), SMWW, 22º Edição, Método 5210 B

Demanda Quimica de Oxigênio (DQO), SMWW, 228 Edição, Método 5220 D

Fenol (Substâncias que Reagem com 4 aminoantipirina), SMWW, 222 Edição, Método 5530 C

Coliformes Termotolerantes (Fecais) SMWW, 222Edição Método 9221 B, Ce E

Arsênio, Bário, Boro Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Estanho
, Ferro Dissolvido, Fósforo, Manganês Dissolvido, Mercúrio, USEPA Method 200.7 - Rev 4.4
Níguet, Prata, Selênio, Zinco,

Fluoreto USEPA Method 300.1 - Rev 1.0 
Referência(s) Normativa(s): - POP TEC FQ-050 - Rev. 04.16
- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 2540 B/C/D/E/G
- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 2540 F

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 2550 B

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater22nd Edition - Method 3500-Cr B

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater22nd Edition - Method 4500- NH3 B/F

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 4500CN C-E

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5210 B

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5220 D
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- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5520 D/E

- Standard Methods “or the Examination of Water and Wastewater22nd Edition - Method 5530 C

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater22nd Edition - Method 9221 B, Ce E

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 4500H+
- United States Environmental Protection Agency, Method 200.7 - Rev 4.4
- United States EnvironmentalProtection Agency, Method 300.1 - Rev 1.0

Relatório de Ensaios tipo A - Ensalos Acreditados conformeABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 
06. Informações Importantes:

Ensaio(s) de pH (Ensaio de Campo),Temperatura Amostra, executado(s) in foco
Legenda

 
  

Un Trab - Unidade de trabalho, é a unidade da legislação. UN - Unidade do ensaio. 
Informações Gerais:

 
  

* Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
* Todas as Informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de
Confidencialidade.
* Se o procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP SGQ 07.03 -

Amostragem e POP COL 002 - Plano de Amostragem.
* Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da
Ecosystem Preservaçãodo Meio Ambiente Ltda.
* Conforme NIT-DICLA-057, quando a amostragem é realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como
recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade
dos resultados.

* CONAMA 357/05: Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o
período de um ano, com frequência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o
período de um ano, com periodicidade bimestral, 
Local e data de realização das análises:

 
  

* O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada
parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo
analítico (coleta e análise) é de responsabilidade do laboratório. Quando a coleta é de responsabilidade do
interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das
amostras e a continuidadedo processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição
para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição
as informaçõessão transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: (Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda - Rua Dom Pedro |, 458 - Jardim
Brasil - Campinas - SP - CEP: 13073-003),

Instruçõespara a verificação de autenticidade de documentos
 
 

  
1º - Acesse a página ecosystem.ultralims.com,bricliente
2º - Clique na opção "Validar Laudo"
3º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade
4º - Clique em Validar
Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao ambiente cliente, favor entrar em contato com o departamento
comercial
Este relatório foi conferido e liberado eletronicamente por:
04.N,A. Regra de Decisão

* A incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é
considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os
valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido
como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja
inerente à norma especificada, As interpretações e opiniões não fazem parte do escopo de acreditação do
laboratório.
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font 
Gabrielle Scappini Márcio Alves de Mello
CREA 5062852108 . CRQ: 004208417 .

CRQ 04453270 Químico - Responsável Técnico
Membrodo Conselho Deliberativo

Código de Verificação: 00087011091523820202000000
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Relatório de Ensaio Nº: 53724.2020.A-V.0
01, Dados Contratação: 
Solicitante:

Razão Social: Departamento de Águas e esgoto de Valinhos

CNPJ/CPF: 44.635.233/0001-36 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Orozimbo Maia, 1054 ESQ.ESTR.JEQUITIBA Vila Sonia - Valinhos/SP CEP: 13274000
Proposta Comercial: 700.2020.V0

Contato: Luciana Andrade E-mail: luciana.andradegdaev.org.br Fone: (19) 2122-4469  
02. Dados da Amostragem:

Descrição Ponto Coleta:  - Corpo Receptor à Jusante da ETE São Bento do Recreio (Semanal) - DBO, DQO e OD

Endereço Amostragem: Lagoa dentro do Clube de Campo Valinhos, Jardim São Bento do Recreio - Valinhos/SP CEP: 13278000

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante,
Condições Ambientais: Vento fraco, Temp Ambiente: 24.00ºC, Temp Transporte: 3.00ºC,

Origem Amostra: Água Superficial

Característicada Amostra: Simples

Data de Amostragem: 30/06/2020 09:55:00 Responsável pela Amostragem: Coletor Ecosystem

03. Dados de Controleda Amostra:

D 30/06/2020 18:00:00ata Recebimento:

Responsávei pela Conferência: Aline Dias Data da Conferência: 06/07/2020 16:20:33

Responsável pela Liberação: Kátia Bergamini Data Liberação: 06/07/2020  
04, Resultados:pe —m eee

Decreto nº 8,468
Parâmetros Resultados Un Trab Artigo 11 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

inorgânicos
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias) 2,0 mg até 5,0 mg/L 01 30/06/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) «10 mg/L NA mg/l 10 30/06/2020

Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo) 5,78 mg 5,00 mgil 0,10 30/06/2020  
05. Referências Metodológicas:

Parâmetros Metodologia

 

Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo), SMEWW 222 Edição - Método 4500-0 G

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias), SMWW, 222 Edição, Método 5210 B

Demanda Química de Oxigênio (DQO), SMWW, 22º Edição, Método 5220 D   
As opiniõese interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados apresentaram-seem ACORDO com os valores estabelecidos para o Decreto
nº 8.468 de 08 de Setembro de 1976 - Artigo 11,

Legislação: Valores de referência estabelecidosconforme Decreto nº 8.468 de 08 de Setembro de 1976

Referência(s) Normativa(s): - Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater 22nd Edition - Method 4500-0 G,
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater22nd Edition - Method 5210 B

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater22nd Edition - Method 5220 D

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 
06. Informações Importantes:

Ensaio(s) de Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo), executado(s) in loco

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODO MEIOAMBIENTE LTDA
Rua Dom Pedro |, 458 td. Brasit- Campinas-SP— CEP 13073-003- PABX. (19) 3743-6173- CNPJ:02.067.846/0001-74

Versão:v.03 - Amostra: 53724.2020 - Data Emissão:6/07/2020 - Página:1/2

 
  



E Relatório N.:53724.2020.A-V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNTNBR ISO/IEC 17025:2005sob CRI 0248
egenda

mg/L - Miligrama por Litro,
Un Trab - Unidade de trabalho, é a unidade da legislação, UN - Unidade do ensaio. 
 

Informações Gerais:  

* Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
* Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de
Confidencialidade.
* Se o procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP SGQ 07.03 -
Amostragem e POP COL 002 - Plano de Amostragem.
* Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da
Ecosystem Preservaçãodo Meio Ambiente Ltda.
* Conforme NIT-DICLA-057, quando a amostragem é realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como
recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade
dos resultados.

* CONAMA 357/05: Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000
coliformes termotolerantespor 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o
período de um ano, com frequência bimestral, Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o
período de um ano, com periodicidade bimestral. 
 
Local e data de realização das análises:

  
* O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada
parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo
analítico (coleta e análise) é de responsabilidade do laboratório. Quando a coleta é de responsabilidade do
interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das
amostras e a continuidade do processo analítico, Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição
para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição
as informaçõessão transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: (Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda - Rua Dom Pedro |, 458 - Jardim
Brasil - Campinas - SP - CEP: 13073-003).
instruções para a verificação de autenticidade de documentos
 
   
1º - Acesse a página ecosystem.ultralims.com,br/cliente
2º » Clique na opção "Validar Laudo"

º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade
º - Clique em Validar

Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao ambiente cliente, favor entrar em contato com o departamento
comercial
Este relatório foi conferidoe liberado eletronicamente por:
04.N.A. Regra de Decisão

* À incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é
considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os
valores podem alternar para mais ou para menos, Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido
como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja
inerente à norma especificada. As interpretações e opiniões não fazem parte do escopo de acreditação do
laboratório.

 
 

  
tee

Márcio Alves de Mello
CRQ: 004208417

Químico - Responsável Técnico

Código de Verificação: 00087011091502920202000000
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EcosystemAnálises Ambientais liB 
Relatório de Ensaio Nº: 53725.2020.A- V.0 

01, Dados Contratação:  Solicitante:

Razão Social: Departamento de Águas e esgoto de Valinhos

CNPJ/CPF: 44.635.233/0001-36 Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Rua OrozimboMaia,1054 ESQ.ESTR.JEQUITIBA Vila Sonia - Valinhos/SP CEP: 13274000
Proposta Comercial: 700.2020.V0

Contato: Luciana Andrade E-mail: luciana.andradeQdaev.org.br Fone: (19) 2122-4469  
02. Dados da Amostragem:[——m eemomens]
Descrição Ponto Coleta: | - Corpo Receptor à Montante da ETE São Bento do Recreio (Semanal) - DBO, DQO e OD

Endereço Amostragem: Lagoa antes da ETE, Jardim São Bento do Recreio - Valinhos/SP CEP: 13278000

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante,
Vento fraco, Temp Ambiente: 24.00ºC, Temp Transporte: 3.00ºC,

Origem Amostra: Água Superficial

Característica da Amostra: Simples

Data de Amostragem: 30/06/2020 09:33:00 Responsável pela Amostragem: Coletor Ecosystem

03. Dados de Controleda Amostra:
———s eee mel

CondiçõesAmbientais:

Data Recebimento: 30/06/2020 18:00:00

Responsável pela Conferência: Aline Dias Data da Conferência: 06/07/2020 14:24:07

Responsável pela Liberação: Kátia Bergamini Data Liberação: 06/07/2020  
04, Resultados:—e——————eee ea ras)

a Decreto nº 8.468 : K ;
Parâmetros Resultados Un Trab Artigo 11 Un L.Q, Faixa Início Ensaio

Inorgânicos
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias) 2,0 mg/l até 5,0 mg/L 01 01/07/2020

Demanda Química de Oxigênio (DQO) <10 mgil NA mg/L 10 01/07/2020

Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo) 845 mg/L = 5,00 mg/L 0,10 30/06/2020  
05. Referências Metodológicas:-————— eee ae rae rm

  

Parâmetros Metodologia
Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo), SMEWW 222 Edição - Método 4500-0 G

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias), SMWW, 222 Edição, Método 5210 B

Demanda Química de Oxigênio (DQO), SMWW, 222 Edição, Método 5220 D 
As opiniõese interpretaçõesexpressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados apresentaram-seem ACORDO com os valores estabelecidospara o Decreto
nº 8.468 de 08 de Setembro de 1976 - Artigo 11,

Legislação: Valores de referência estabelecidosconforme Decreto nº 8.468 de 08 de Setembro de 1976

Referência(s) Normativa(s): - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition - Method 4500-0 G.
- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5210 B

- Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater22nd Edition - Method 5220 D

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 
 
06. Informações Importantes:

Ensaio(s) de Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo), executado(s) in foco

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODO MEIOAMBIENTE LTDA
Rua Dom Pedro, 458 Jd. Brasil - Campinas-SP— CEP 13073-003- PABX. (19) 3743-6173- CNPJ:02.067.846/0001-74

Versão:v.03- Amostra: 53725.2020 - Data Emissão:6/07/2020 - Página:1/2

  



Relatório N.:53725.2020.A-V.0 - Lab.de Ensaio acreditadopela Cgcre, ABNTNBR ISO/IEC 17025:2005sob CRL 0248 
Legenda

mg/L - Miligrama por Litro,
Un Trab - Unidade de trabalho, é a unidade da legislação. UN - Unidade do ensaio, 
Informações Gerais:

 
  

* Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
* Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de
Confidencialidade.
* Seo procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP SGQ 07.03 -

Amostrageme POP COL 002 - Plano de Amostragem.
* Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da
Ecosystem Preservaçãodo Meio Ambiente Ltda.
* Conforme NIT-DICLA-057, quando a amostragem é realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como
recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade
dos resultados.

* CONAMA 357/05: Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o

período de um ano, com frequência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o

período de um ano, com periodicidade bimestral. 
 

Local e data de realização das análises:
  

* O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada
parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo
analítico (coleta e análise) é de responsabilidade do laboratório. Quando a coleta é de responsabilidade do
interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das
amostras e a continuidade do processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição
para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição
as informaçõessão transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: (Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda - Rua Dom Pedro |, 458 - Jardim
Brasil - Campinas - SP - CEP: 13073-003).
instruções para a verificação de autenticidade de documentos
 
   

º - Acesse a página ecosystem.ultralims.com.br/cliente
2º - Clique na opção "Validar Laudo”
º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade

4º - Clique em Validar
Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao ambiente cliente, favor entrar em contato com o departamento
comercial
Este relatório foi conferido e liberado eletronicamente por:
04.N.A, Regra de Decisão

* À incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é
considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os
valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido
como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja
inerente à norma especificada. As interpretações e opiniões não fazem parte do escopo de acreditação do
laboratório.

 
 

  
tecet.

Márcio Alves de Mello
CRQ: 004208417

Químico - Responsável Técnico

Código de Verificação: 00087011091502930202000000

ECOSYSTEMPRESERVAÇÃODOMEIOAMBIENTE LTDA
Rua Dom Pedro!, 458 Jd. Brasil - Campinas-SP—CEP 13073-003- PABX. (19) 3743-6173- CNPJ: 02.067.846/0001-74

Versão:v.03 - Amostra: 53725.2020 - Data Emissão:6/07/2020 - Página:2/2



        
 

 

   

 

    

  

           

 
 

 
             «0001VN|JuooLidWNWo"

"..Tu00VdiWN|SJUBIaJOJOULIS)SULOOS4SZYN1adBJOPEPJDA109

«[00YNInn]Zopiqun

*OLVN“ONNTuEE]

:»ERRE

.NIYN1VN"B:O-N,BuSd1ugBiIoOIU9BOMN

<'69LeVN“HN-NbwjeoctuoweoIUSBomIN|

sYNYNLLXI,TEUTeupralyolugBomNse|wm|wod,Bu[830]OjeJso4
v's500VNd,Bu1810]010)S9:]

,s..0SZw|osTBuEU

É.:L.+.[VADOL,TBuSEXEIB9SOdQ

zoSOSvALSOSvaL8O'L,TôSIABJUGUP9SSOPIJOS

.:,1:YNVNLATS,TuSISIBJOASIBJ0]SOPIJOS

: 1.|.;YNYNSIS,TuSOXIJSI2J0]SO

as44YNVN"ISTB]Sliej0]soS|””Y1”1VNVNTAL'S'S,TBÚ]siajpioASiej0]Sosusdsnssopijos

4L4|s:YNVNJISS,7SOX1ySieJ0)SOsUadsnsSopijos

*x4,VNYN1'SS«TBU]SIej0)sosusdsnssopIoS|

948z009|S[|0o,vbw08dbzoz[EcreVNo,16ooda

Loves|Vero1:1.|0s<mw| Fo,yôuOPIAJOSSIPO1GBIxO

+-»»foseo,18wIejoLepepiuieoy

wL19ZlvZ[8Z'ZV'6-05LHdoppiunHd]

SLZ9'Lz«“ob>Deunjesaduso|, rx1;,---|BISj0oPPLIOH

ejiesnçYSJIRJUOWYopejel0)0Dsg1ong0jobsa|

oeu()uis(X)SEJOUbzSeWHINSEUSCANS]cLImyey1HV

0Z0Z/90/0Lesijpueepejeg19€8985NaavainNnSODLLNVNVSONLIWVEVA

0707/90/01|ejejosebBIRO)vIAVNOS|OlI8930

soaviinsas1

|JLNVSNFY3ILNVINOIWYSVODVTAOlINDANOQOLNI9OYS-313|

 

AaVO-SOyuleAopsojobsgosenbdyspojuswenedog1



 
    

 

             

 

   

 
   

 
 

 
 

 
   

  
   

 
 

   
  

«..O000LVN100L/dINNuosa,OLXE'P|0,OLXP'S..IULOOLIANSJUBJSJOJOULS)SULOJIOD

...SZVNad)BlapepJoA109

E,.“00!YNJNNzepiqin

...OLYN“ON-NBuuOJeJIN.**bVNZON-NvêwOJIYN

,.,VNYN"B1O-N«TBuOIJUEBIOOIU9BOJIN

88'ss6'0zu'vo|LZ'v6LLEVN*HN-NTujesejuoweojugBouIN

..“VNVNYUN,Tu]reypialyojugBosN

8'sv'vEs8LVNVNje30)0jejso4

6Tu=9'L9€0'0VN:te30)OJ0]SOJ

“«.0gzVNoyegns

a|.”VADOLSEXEJD9SOGIQ

[EaNZOLSIABJUSLIIPASSOPIIOS

.s.YNVNSISIBIOASIBJ0)SOPHOS

«||«“VNVNSOXI)SIBJO)SOPIJOS

...VNVNSIBJO)SOPIJOS

x”xVNVNhrsprusSI9)BJOASI2J0)sosuadsnssopijos

:||4.YNVNTISSs,TuSox]SIeJ0)sosuadsnssopijos

;”sYNVNISS,TuS1eJ0)SosusdsnsSopijos

909esSs09ovôoz08d

156bL£L06VN*obwova
Z8LLc8L:«0'5<VN“0,16wOPIAOSSIPOJUSBIXO

«...*o9e9,176tejoapepruneory

V'88V'ZFvO'Z9L'86-0HdapplunHd

”””Op>Doeangejoduio|
”x* ---ejajooepeloH

ajuesnçy "|ajuejuomvYopere0j0bs3|ongojobsg

ogu(x)uwis()seJoUbzSeWnInseu=SLLHVgl1HY

0ZOZISOIELasIgueepBJEd25€8948«NaavaNnSODULINVNYSONLINVHVd

LOZOEISOIELBJ9joSEPBIEQ|VINVNOD|OlaHDIA

SOQVIINSIA

LJANVSNFyaSLNVINONVSVODYTaOlIJDISOQOLNISOYS-al

to

A3Va-SoyuleAopsojoBsaºsenByopojuswegedagma

  



 

        

 
 

 

 

                    

  
   

 
 

   
      

.*““000LYN|IDOL/dINNTESE)

DIXETZ20LX0'ZcOLXP'EaOLXEL..IlOOL/SINNSJUBJS]0jOLUIS)SUOJIOS

.”““SZYNYdBJJOpepudA109

“*””004YNANNzepiqun,

*.*:OLVNI“ON-NTUOjesN

....»YN“ONN,1'buOJAUN

::,aVAYA"BJO-N,BuOIJUBBIOOIUGDOJIN

H'9628z'LLL6'6bLL'€YN“HN-NBujeoejuoueojugBosIN

aa“«VNVN1MIN,BWTeypialyorusBosN

c'g9tieH'9LLVNVNc'Odbu1210]OJejs03
zgoTlEcoVNd,TBu1230)010593

:...0szVN:'0S,Tbojegns

*.««VAOOL»TO]SEXPIB9SOBIQ

vooVo8'LOLTBSISABJUSUIIPOSSOPIJOS

**“4VNvNAIS,TBSISJFJOASIEJ0]SOPIJOS

:Y4,VNYNIspYBuSOXIJSIBJO]SOPIOS

”,“.VNYNT's,TBuSIBJ0]SOPIJOS

.4”4VNVN|AL'S'S=SI9JBJOASI2J0]sosuadsnssopijos

*””,|VNYNJLS'STBSOXI3SIeJ0)SOSUAdSNSSOPIJOS

a...VNVNISS,busiejo)sosuadsnssopios

btLes06b509to16e;08d

ve£Let908VN*0,176oda

,«..10'6<VN'o,vbwOPIAjOSSIPOIU9BIXO

,.”*fooe9,.1'Bu2301Spepiugeoly

Selge'z+SL'ZZu'iLV6-0'5|HdappiunH

,””»4Ot>Doesngesodus|
x”x*-——-BJ9/03EpBJOH

-ejuesnçySJuejuoyopejeuojobsaong030653

ogu(x)uis()SeJOUbzSeWN|NSEUSEANYD]GLINVgiLHY

0Z0zIro/LesijeueepEjeq18€89r8N3avaINnSO9!LNVNYSONIINVHVA

L0Z0Z/PO/9LBoloEPEIRG|vavNOO|o13u93a

soaviInsaa|4|ILNVYSNY4IANVINOIVSVODVTAOlIIHDINOQOLNISOYS-ILI3]

ET

AgIVa-Soyuljea2psojobsgosenbyapojuswejgsedogmt



      

  

                      

  
 

 
   

     
   “1”]*|*000LVN1100Lai]093

SOLX6'LZ0LXL9OLXEL|,OUXZL“«TUDOL/dINNSJUBio|OJOULS)QULOJIOS:.:.LSZYNAdBIIOPEPIDA109

“I*L*”o0LVNLINNZopiqinà):::|:olVN“ON-NBu]OJemN

:Lo.Lo.“LL”vnZONNOuOJHuN]

..-.YNYN"Bio-N,TBOSIUBBIOCIUGDONIN

Tb|20|v'6s18'08LEVNHNNbu[ESPJuoLi?OjU9BOJIN

,*«.|VNVNMIN,TuTeupisbyS1u9BonIN

Zz8'0sez'98VNVN:'Odvb1230)0JeJso

Z0eo[ZL|V'Bz00ad,TBu[eJ0)0J0]S94
**«*oszVNz'0sTô]ojeyns

:*L,*VAOOL«TOUsExeIbosos)
GN]GNGN|Sp04|,TDuSISABJUSUIPOSSOPIHJOS

«a|«.|VNVNSESIBJEIOASIBJO)SOPIJOS

sL...VNVNSIS,TôUSOXIySIEJ0)SOPIJOS

a5a|aYNYN"Is,TuSIBJO)SOPIJOS

*s|%4YNVNALS'S,TB]siojejoastejoysosusadsnssopijos

4:a.[VNVNJI's's,bwSoxIy$12]0]sosuadsnssopigos

..a:VNYNISS,YuS1e30]sosusdsnssopijos

er9er1095o|“o,7buo:08]

szLvE69eveLLow'o,16uova

g'gJ91'9LL'E,0's<VN“o,bwOPIAJOSSIPOIU9BIXO

s.«L.*oovo,vb[2301apepiuneo)y

WyZTEL10'L972V6-05ÕHdspplunHd]

x.L”.LOp>Doleinezodws|
”xxx ---eI9109epBIOH

ejuesnçYSJuejuonYopejeioj0obs3|ong0305s3|
Seu(x)uis()SeJoybzSEISELSEANVO]GLiHVeiLHV

OZOCILOIELasmgueepBJEQ18€8948.NaavainnSODILHVNYSONIINVAVA

OZOZILOIE!-ejejooBPRJ]VvAVNOO|OL34930

soqvLInsas|a
3LNVSNFyàALNVINONYSvVOdVIAOlaNIINOQOLNISOYS-ALI

tm

AaVa-SouuieaopsojoBsgasenByspojuswegedagmA



    

 

                       

 
 

 
  

 
  

         

.“[..000LVNIU00V/dNNNos

OLXTT«DIXO'TZ0E»OLX9'81.t.1nu00Vain]ajuessjojouLis)saxoNioo
““a"S7YNadBJOPEpIDA109

..:..00LVNINNZzopiqini

:“.om|fonn,ifulEE

..1..vYN*ON-NBuOJUN

sa“”YNVN"BON,BuoajugbioousBonIN

dAsubEEse't9EL8'0LLE1VNJo*HN-Nru]jespjuouea
“.s“VNVNMIN,TBTeupiolyolusBomIN

v'ssbLelescgVNVN0dTô[23030J2]SO

8,E)SOLLZ£00|VN1d,TBw1230)010]S04

.L...0szVN"08buojegns

.“.»VA00LTOUsexeJbéSO)

GNLGNVoS'5L01|TBSISABjUSUNposSOpH9S

«..“YNVNATS,TBSIBJBIOASIBJ0]SOPIOS

x1«..1VNVNSIS,TOUSOxIySIeJ0)SOPIOS*.L«.VN+VNLIs,BuSiejo)SOPIIOS

,:..YNVNNIS'S;TDSISIEIOASIEJ0]sosusdsnssópijos

;a|.L:|YNYNAIS'Ss,TôSOXIJSiej0)sosuadsnsSOPIoS|

44,”YNYNISS;VBSieJ0)sosuadsnsSopI|os

Tv|s'yes08+SGt090,176o:/08d

BEaNETS16EVN“OBuoval«|.='«0'g<VN|“0,16uOPIAJOSSIPOJUGBIXO

+**”|f09e9,1:6wiejo1Spepiuieoy

“".“|V6-05Hdopplunnd
***,op>EBinjesoduloL

*,+> -[-|-ejajosepBIOH

ajuesnrySjuejuoYopejeu0105s3|ojn1q0j0BsgE

oeu(x)uis()|SeJOUbzSeLIH|NSEUSEANYD)GLINVgiLEY

0Z0Z/Z0/6Lestjgueepejeq29€898-NaavaINnSODILNVNYSOULIAVIVd

0Z0Z/Z0/6LBrjoSEPEÍEG|VINVNOO|OL3H9ad

SoqvLINSISbl

3LNVSNFy331NVINONVSVODVT3OlISOIA0dOLNagOYS-ala=

E

Aava-soyullea2psojoBsagosenbyopojuswegedoama!



 

         

 

 
         

 
    

 
     

   
   

 
  

        

Aava-soyutjeaepsojobsaosenByapojusuegnedod

****000LVNIDOLISINNHI

.**“x*uuOOL/dIANBJUBIS]0JOULI9]SULOJHOS

,.*.*szYNddBIISPLPJDA109

::1::00LVNINNZopiqin

**+*+OLVN“ON-N,vbOJeJN

..'.bvw|JOnNTOUCHIN

+»L.”VNVN"BON,TuOdugBioougBOJMIN

+sz9s'06'S€+cem|JEpow“HNNTBTESEjuouIEOUBOLIN

.a«*VNVNYIN,TEUteupiobyotugBosyN

seTh+E|9004VNVNc'od vBu[21030jejso,]

LZVo8€sZe€0'0VNd,TBwTETO)0J0JSOA

.—-|::[osEVN:'0STBea

vpvov9959VA00LTOUSEXEIB9SOGIQ

rGNIGNGNLST0,TBSISABJUSUIIPOSSOPIJOS

L8L6166LPISVNVNANIS«TBSISIBJOASIRJ0)SOPIJOS

[SbZuL69€96%VNVNTIS,TOUSOXISIEJO)SOPH9S

FATAcoz8950Z0LVNYN"rs,BuSIEJ0)SOPIJOS

68|teosLYNYNIALIS'S,TbuSI9JBJOASIBJ0]sosuadsnssopitos

PLEEL999lYNVNJISSaSOXIJSIEJ0)SOSUAdSNSSOPIJOS

£zEor9ezYN1VN1's's,bwS12J0)sosusdsnssopHos

ELTs95Tsg09“0,1:86n2080

»»*LgsszYNto,16009
*[o»**|0g<VN|“obuOPIAJOSSIpOIUGBIXO

“xxL,*0929,7'bw18019pepiujges!y

+*,+LV6-0'GHdeppiunHd

*x[»»0+>Deeimessduio|
.:.“-|--Lt-ejajooEpEJOH

sjuesnrySJUEJUONYopejen0)0bsa|ojniq030Bsa

ogu()uNs(X)SBIOUZSeWm]nseuSEAnUD)GLIHV8.LHV

0Z0Z/,0/6Zasijpueepejeg19€8948.NJavaiNnSODLLITYNYSONLINVIVA

0Z0Z/LOIGZBrólOSBPBIRC)VINVNOD|OL3H03A

sSoaviInNSIs

EJLNVSNFYaJLNVINOINVSVODVTaOlIHDIUOQOLNISOYS"ataI

Cm

Ma


