
645

650

655

660

645

650

655

660

648,527

1,30
DR-3B-7 C=31,00

PERFIL DO BUEIRO ENTRE AS EST. 101+18,475 E EST. 201+7,693

EST. 101+18,475

CAIXA TIPO CX-3

G=649,749

(PP-DE-H07/095)

EST. 201+7,693

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

31,20
1,00

DR-3B-7

648,215

PERFIL DO BUEIRO ENTRE A EST. 2002+8,00 E A EST. 2005+5,799

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 2009+15,22

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 2052+3,000

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 2067+2,020

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 1082+12,80

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 1085+10,00

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 1095+10,00

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 1101+15,219

EST. 2005+05,799

CAIXA TIPO CX-6A

G=645,983

(PP-DE-H07/101)

EST. 2003+15,000

CAIXA TIPO CX-3

G=646,213

(PP-DE-H07/095)

EST. 2002+08,00

CAIXA TIPO CX-3

G=646,021

(PP-DE-H07/095)
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655
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1
,
0
0

22,50 1
,
0
0

29,00 1,50

BSTC Ø0,80

i=0,0025 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-4

BSTC Ø0,80

i=0,0025 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

1
,
0
0

13,50

1
,
5
0

2,40

643,684

643,549

EST. 2009+15,22

CAIXA TIPO CX-6A

G=645,894

(PP-DE-H07/101)

EST. 2009+15,22

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

BSTC Ø0,80

i=0,0100 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

19,20 1
,
0
0

13,70 1
,
0
0

654,976

654,839

654,698

653,460

BSTC Ø0,60

i=0,0100 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

BSTC Ø0,60

i=0,0646 m/m

EXISTENTE A.S.U.

EST. 2052+3,000

CAIXA TIPO CX-1

G=656,095

(PP-DE-H07/091)

EST. 2052+3,000

CAIXA EXISTENTE

A.S.U.

T=655,877

EST. 2052+3,000

BOCA EXISTENTE

A.S.U.

655 655

646,921

646,407

645,868

645,780

20,001,5015,801,5018,403,001,602,40 1,50 4,50

2,502,00

BSTC Ø0,80

i=0,0250 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=19°26'03"

BSTC Ø0,80

i=0,0292 m/m

EXISTENTE A.S.U.

BSTC Ø0,80

i=0,0292 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

EST. 1067+09,00

BOCA EXISTENTE

A.S.U.

EST. 1067+09,00

BOCA EXISTENTE

A.S.R.

EST. 2066+18,594

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

EST. 1067+09,00

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

EST. 2067+5,243

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

CANAL TRAPEZOIDAL COM

REVESTIMENTO EM GRAMA

TAL. 1,5:1

i=0,0277 m/m

DISSIPADOR DE

ENERGIA

(PP-DE-H07/011) TIPO

DR-10B-1

V=4,60 m³

BACIA DE CAPTAÇÃO

DR-16 (PP-DE-H07/011)

V=33,50 m³

2,40 1,60 15,00 1,20

647,462

647,537

BSTC Ø0,80

i=0,0050 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

DISSIPADOR DE

ENERGIA

(PP-DE-H07/011) TIPO

DR-10B-1

V=4,60 m³

EST. 1082+12,80

CAIXA TIPO CX-6B

G=649,346

(PP-DE-H07/101)

EST. 1082+12,80

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

640 640

2,40 1,50 13,00 16,60

2,00

0
,
8
0

646,193

646,731

647,419

BSTC Ø0,80

i=0,0414 m/m

EXISTENTE A.S.U.

BSTC Ø0,80

i=0,0414 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

EST. 2085+5,350

BOCA DE LOBO DUPLA

G=649,303

(PP-DE-H07/077)EST. 1085+10,00

BOCA EXISTENTE

A.S.R.

EST. 1085+10,00

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

DISSIPADOR DE

ENERGIA

(PP-DE-H07/011) TIPO

DR-10B-1

V=4,60 m³

BSTC Ø0,80

i=0,0414 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

3,00 1,80 13,50 1
,
2
0

12,40 1
,
0
0

647,017

647,152

647,164
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9,30

1
,
4
0

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
8
0

4,00

653,137

652,337

651,537

650,737

649,937

649,137

EST. 2095+3,982

CAIXA TIPO CX-3

G=649,087

(PP-DE-H07/095)

EST. 1095+10,00

CAIXA TIPO CX-6B

G=649,258

(PP-DE-H07/101)

EST. 1095+10,00

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

BSTC Ø 1,00

i=0,0100 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

BSTC Ø 1,00

i=0,0100 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=17°43'00"

DESCIDA D'ÁGUA EM

CORTE TIPO ESCADA

DR-13C

(PP-DE-H07/021)

DISSIPADOR DE

ENERGIA

(PP-DE-H07/011) TIPO

DR-10B-1

V=5,14 m³

640 640

16,00 1,20 7,80 7,10 1
,
0
0

9,30

1,40

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
8
0

4,00

645,300

645,562

645,581

645,709

645,826

652,442

651,642

650,842

650,042

649,242

648,442

647,392

BSTC Ø1,20

i=0,0164 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

BSTC Ø1,20

i=0,0164 m/m

EXISTENTE A.S.U.

BSTC Ø1,20

i=0,0164 m/m

EXISTENTE A.S.U.

EST. 1101+15,219

BOCA EXISTENTE

A.S.U.

EST. 1101+15,219

CAIXA TIPO CX-6C

G=649,242

(PP-DE-H07/101)

EST. 2101+8,900

BOCA EXISTENTE

A.S.R.

EST. 2101+8,900

CAIXA TIPO CX-3

G=649,087

(PP-DE-H07/095)

DESCIDA D'ÁGUA EM

CORTE TIPO ESCADA

DR-13C

(PP-DE-H07/021)

640

645

650

655

15,00

1
,
0
0

BSTC Ø0,60

i=0,0100 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

EST. 2101+12,50

CAIXA TIPO CX-1

G=646,691

(PP-DE-H07/091)

1,50

EST. 2101+12,50

BOCA B1 PARA BSTC

(PP-DE-H07/043)

DISSIPADOR DE

ENERGIA

(PP-DE-H07/011) TIPO

DR-10B-1

V=2,96 m³

640

645

650

655

644,063

643,913

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 2101+12,50

BSTC Ø0,60

i=0,0100 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

644,476

644,532

644,531 644,603

DISSIPADOR DE

ENERGIA

(PP-DE-H07/011) TIPO

DR-10B-1

V=4,60 m³

2,40

647,421

650

650

645

640

655

650

645

640

655

660

655

665

650

660

655

665

1,00

6,90

1,30

27,50

BSTC Ø0,60

i=0,0128 m/m

EXISTENTE A.S.U.

BSTC Ø0,60

i=0,0128 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=00°00'00"

EST. 2042+5,83

CAIXA EXISTENTE

A.S.R.

EST. 2042+5,83

CAIXA TIPO CX-1

G=658,134

(PP-DE-H07/091)

EST. 1043+7,68

BOCA EXISTENTE

A.S.U.

656,495

656,584

656,231

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 2042+5,83

20,60

1,30

EST. 1076+19,50

BOCA EXISTENTE

A.S.R.

EST. 2076+1,50

BOCA EXISTENTE

A.S.R.

PERFIL DO BUEIRO NA EST. 2076+3,61

BSTC Ø0,60

EXISTENTE A.S.R.

C=38,00

2,4033,002,404,50

DISSIPADOR DE

ENERGIA

(PP-DE-H07/011) TIPO

DR-10B-1

V=12,20 m³

EST. 2076+01,50

BOCA B1 PARA BDTC

(PP-DE-H07/044)

EST. 1076+19,50

BOCA B1 PARA BDTC

(PP-DE-H07/044)

BDTC Ø1,50

i=0,0100 m/m

BERÇO DE 1° CLASSE

PA-2

a=04°02'00"

646,586

646,918

647,504

DER

AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS:

1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2- A CLASSE DOS TUBOS DE CONCRETO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR-8890/03.
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